
Требования к приборам учета и местам их установки. 

 

Приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления 

(производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по 

передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах 

электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений, а также установленным требованиям, в том числе по их классу точности, иметь 

неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - расчетные 

приборы учета). 

 

1. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе 

раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем 

многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше. 

В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства 

осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов 

электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные 

(общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше. 

 

2. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, не указанными в 

пункте 1 настоящего документа, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат 

использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше. 

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не 

менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы 

потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение 

данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или 

включенные в систему учета. 

Для учета реактивной мощности, потребляемой (производимой) потребителями с максимальной 

мощностью не менее 670 кВт, в случае если в договоре оказания услуг по передаче электрической 

энергии, заключенном в отношении энергопринимающих устройств таких потребителей в 

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, имеется условие о соблюдении соотношения потребления активной и 

реактивной мощности, подлежат использованию приборы учета, позволяющие учитывать 

реактивную мощность или совмещающие учет активной и реактивной мощности и измеряющие 

почасовые объемы потребления (производства) реактивной мощности. При этом указанные приборы 

учета должны иметь класс точности не ниже 2,0, но не более чем на одну ступень ниже класса 

точности используемых приборов учета, позволяющих определять активную мощность. 

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах 

для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5. Допускается использование 

измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) 

приборов учета класса точности 2,0. 

 

3. Для учета электрической энергии в точках присоединения объектов электросетевого 

хозяйства одной сетевой организации к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой 

организации подлежат использованию приборы учета, соответствующие требованиям, 

предусмотренным пунктом 2. 

 

4. Используемые на дату вступления в силу настоящего документа приборы учета 

(измерительные трансформаторы) класса точности ниже, чем указано в пунктах 1 и 2, и (или) 

обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии 

меньшее количество дней, чем указано в пункте 2, могут быть использованы вплоть до истечения 

установленного для них межповерочного интервала либо до момента выхода таких приборов учета 

из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала. По истечении 

межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это 
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произошло до истечения межповерочного интервала, такие приборы учета подлежат замене на 

приборы учета с характеристиками не хуже, чем указано в пунктах 1 и 2 

Приборы учета класса точности ниже, чем указано в пункте 1 настоящего документа, 

используемые гражданами на дату вступления в силу настоящего документа, могут быть 

использованы ими вплоть до истечения установленного срока их эксплуатации. По истечении 

установленного срока эксплуатации приборов учета такие приборы учета подлежат замене на 

приборы учета класса точности не ниже, чем указано в пункте 1 настоящего документа. 

 

5. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - 

потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых 

организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты 

розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам 

установки приборов учета. 

 

6. Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, 

объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций приборами учета, а также по обеспечению 

допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на собственника 

энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и 

объектов электросетевого хозяйства соответственно. 

Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию 

прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального 

контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника 

такого прибора учета. 

При этом под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа понимается 

выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его 

назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода 

из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при 

необходимости) и проведение своевременной поверки. 

 

7. Собственники энергопринимающих устройств (объектов по производству 

электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), на которых возложена 

обязанность по их оснащению приборами учетами, вправе при условии выполнения указанных в 

настоящем разделе требований к порядку установки, замены и эксплуатации прибора учета 

привлекать на основании соответствующих гражданско-правовых договоров для осуществления 

действий по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета лиц, отвечающих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий. 

Под установкой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора 

учета впервые в отношении точки поставки. 

Под заменой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета 

после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке. 

Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 

энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) несет ответственность за действия 

привлеченных им лиц по установке, замене и эксплуатации приборов учета, осуществляемые ими в 

интересах такого собственника, и не освобождается от определенных в настоящем разделе 

последствий нарушения установленных сроков организации учета электрической энергии. 

Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 

энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в границах которых установлен прибор 

учета, принадлежащий другому лицу, обязан обеспечить допуск такого лица и (или) его 

представителей для проведения работ по замене прибора учета и (или) работ, связанных с 

эксплуатацией прибора учета. 

Установка, замена и эксплуатация приборов учета, используемых гражданами, осуществляется 

в соответствии с настоящим документом, если жилищным законодательством Российской 

Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, не установлено иное. 
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 Настоящие требования соответствуют постановлению Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. 

«О функционировании розничных рынков электрической энергии,  полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» 


